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Приложение Б 

(обязательное) 

Схемы внешних электрических соединений 

 

 
Рисунок Б.1 – Подключение датчиков с интерфейсом RS-485/Modbus 

 

 
Рисунок Б.2 – Подключение датчиков с интерфейсом RS-485/Modbus 

   с барьером искрозащиты 

Примечание 
БП - блок питания 
ПК - персональный компьютер 
 

 

 



 

60 
 

Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Подключение датчиков с интерфейсом RS-485/Modbus 

   с барьером искрозащиты 

 
Примечание 
БП - блок питания 
ПК - персональный компьютер  
Rс – согласующие резисторы 120 Ом 

 
 
 




